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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 WLZ 

1.1 KNNR 5
0401-04

Złącza kablowe typu ZKP kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

185+125+100+110+135 m 655,000
RAZEM 655,000

1.3 KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

190 m 190,000
RAZEM 190,000

1.4 KNR-W 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. IV

m

655 m 655,000
RAZEM 655,000

1.5 KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

1.6 KNR 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych  ZASILANIE TG
YKY 4x120

m

188 m 188,000
RAZEM 188,000

1.7 KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

185 m 185,000
RAZEM 185,000

1.8 KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych- Kabel YKYżo 5x35  Zasilanie sceny
SC

m

135 m 135,000
RAZEM 135,000

1.9 KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych- Kabel YKYżo 5x16  Stacja ładowania

m

128 m 128,000
RAZEM 128,000

1.10 KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych WIATA - YKY 3x2,5

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

1.11 KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych  - YKY 3x2,5

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

1.12 KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - ŁADOWARKA m

125 m 125,000
RAZEM 125,000

1.13 KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 85 mm w wykopie- dwudzielna m

10+75 m 85,000
RAZEM 85,000

1.14 KNR 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

1.15 KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie - RURY RHDPE
32 TELETECHNICZNE

m

185 m 185,000
RAZEM 185,000

1.16 KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
m

m

1310 m 1310,000
RAZEM 1310,000

1.17 KNNR 5
1209-1102

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,000

1.18 KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach
z betonu

otw.

8 otw. 8,000
RAZEM 8,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.19 KNR 5-08

0803-01
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

2*556 szt. 1112,000
RAZEM 1112,000

1.20 KNR 5-08
0701-02

Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na
ścianie (2 mocow.)

szt.

134+82+259+55+26 szt. 556,000
RAZEM 556,000

1.21 KNR 5-08
0108-04

Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych
bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

1.22 KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

196*2*2 szt. 784,000
RAZEM 784,000

1.23 KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych YKXS 5X16

m

84 m 84,000
RAZEM 84,000

1.24 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE T1 - N2XH-J 5x25

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.25 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE T1 - N2XH-J 5x25

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.26 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE TS - N2XH-J 5x6

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.27 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE TKO - N2XH-J 5x6

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.28 KNR 5-10
0117-03

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania ZASI-
LANIE TK - N2XH-J 5x16

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

1.29 KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YKYżo 3X2,5  BRA-
MA

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.30 KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych  ŚWIATŁOWÓD

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

1.31 KNR 5-10
0604-07

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

1.32 KNR 5-10
0604-10

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o
przekr.do 240 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.33 KW Wprowadzenie kabla do rodzielni głównej NN szt.
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
1.34 KNNR 5

1302-04
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

1.35 KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 160X50

m

180 m 180,000
RAZEM 180,000

1.36 KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 40X25

m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
360 m 360,000

RAZEM 360,000
1.37 KNR-W 5-08

0114-05
Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym 85X50

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

1.38 KNR 4-03
0901-11

Podłączenie przewodów kabelkowych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

240 pod-
łącz.

240,000

RAZEM 240,000
1.39 KNNR 5

1209-1102
Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z
betonu

otw.

24 otw. 24,000
RAZEM 24,000

1.40 KNR 4-03
1004-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 60 mm

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

1.41 KNR 4-03
1012-03

Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m

310 m 310,000
RAZEM 310,000

1.42 KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

1.43 kalkulacja
własna

Uszczelnienie przejść masą ognioodporną kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2 INSTALACJE WEWNĘTRZNE
2.1 PRZEWODOWANIE, ZASILANIE URZĄDZEŃ WYPUSTY

2.1.
1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

1145*2 szt. 2290,000
RAZEM 2290,000

2.1.
2

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w ceg-
le

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

2.1.
3

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

1145 m 1145,000
RAZEM 1145,000

2.1.
4

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

2.1.
5

KNR 5-08
0101-07

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - mocowanie przez klejenie

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

2.1.
6

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

2.1.
7

KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYżo 5x25 zasilanie TK

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

2.1.
8

KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton YDYżo 5x10 zasilanie TP

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.1.
9

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowyc(h bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. YKYżo
3x1,5 DOMOFON

m

36 m 36,000
RAZEM 36,000

2.1.
10

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowyc(h bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. HDGs 3x2,5
PRZYCISK P.POŻ

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.1.

11
KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 5x2,5mm2 ZASILANIE WYPUST TRÓJFAZOWY

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

2.1.
12

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo 450/750V 3x2,5 mm2 ZASILANIE KURTYNA POW.

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

2.1.
13

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2  OBW. PLATFORMA DLA NIEPEŁNOSPR.

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

2.1.
14

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2  OBW. WENTYLATOR KANAŁOWY

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

2.1.
15

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2  OBW. POMPA OBIEGOWA PO1

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

2.1.
16

KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych- Kabel YKYżo 5x16  POMPA CIEPŁA

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

2.1.
17

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2  OBW.STEROWANIE POMPA CIEPŁA

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2.1.
18

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2  OBW. POMPA OBIEGOWA PO2

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

2.1.
19

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5mm2 ZASILANIE CENTRALA WENTYLAC.

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2.1.
20

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm ZESTAW PEL

m

130 m 130,000
RAZEM 130,000

2.1.
21

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2 ZASILANIE OBW. GNIAZD PODW.

m

230 m 230,000
RAZEM 230,000

2.1.
22

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2 ZASILANIE OBW. GNIAZD POJED.

m

290 m 290,000
RAZEM 290,000

2.1.
23

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo -450/750V 3x2,5 mm2 ZASILANIE OBW. GNIAZD HERMET

m

80+80 m 160,000
RAZEM 160,000

2.1.
24

KNR 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-24/Al-40 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 5x2,5mm2 PŁYTA INDUKCYJNA

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

2.1.
25

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x2,5 mm2 SZAFA RACK  TT

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000
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2.1.

26
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x1,5 mm2 ZASILANIE OBW. WYPUST DACHOWE WEN-
TYL.

m

4*18 m 72,000
RAZEM 72,000

2.1.
27

KNR 4-03
1003-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

2.1.
28

KNR 4-03
1004-08

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dłu-
gości przebicia do 20 cm - śr.rury do 60 mm

otw.

16 otw. 16,000
RAZEM 16,000

2.1.
29

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd mb

1145 mb 1145,000
RAZEM 1145,000

2.1.
30

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

2.2 TABLICE
2.2.

1
KNR 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby
kotwowe w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

5 aparat 5,000
RAZEM 5,000

2.2.
2

KNR 5-14
0101-04

Montaż przyścienny rozdzielnic  ROZDZIELNICA TG szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
3

KNR 5-14
0101-04

Montaż przyścienny rozdzielnic  TABLICA T SC Z WYPOSAŻENIEM szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
4

KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych TABLICA  TP z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
5

KNR 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych TABLICA  TK z wyposażeniem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.2.
6

KNR 4-03
0901-08

Podłączenie przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej pod
zaciski lub śruby

pod-
łącz.

214 pod-
łącz.

214,000

RAZEM 214,000
2.2.

7
KNR 4-03
0902-03

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 70
mm2

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

2.3  OSPRZĘT,OPRAWY
2.3.

1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

1740 m 1740,000
RAZEM 1740,000

2.3.
2

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głęb.do 8cm i śr.do 10mm szt.

3480 szt. 3480,000
RAZEM 3480,000

2.3.
3

KNR 4-03
1016-03

Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie szt.

3480 szt. 3480,000
RAZEM 3480,000

2.3.
4

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 3x1,5 mm2 OŚWIETLENIE

m

1100 m 1100,000
RAZEM 1100,000

2.3.
5

KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo-450/750V 4x1,5 mm2 OŚWIETLENIE

m

520 m 520,000
RAZEM 520,000
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2.3.

6
KNR 5-08
0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. Przewód
HDXżo 3x2,5 mm2 ZASILANIE OBW. GNIAZD KOMP. DATA

m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

2.3.
7

KNR AT-14
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel  S/
FTP kat. 7A

m

300 m 300,000
RAZEM 300,000

2.3.
8

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

16 otw. 16,000
RAZEM 16,000

2.3.
9

KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plast.w podłożu z cegły

szt.

83 szt. 83,000
RAZEM 83,000

2.3.
10

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

192 szt. 192,000
RAZEM 192,000

2.3.
11

KNR 5-08
0302-03

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4,
przekrój przewodu 2.5 mm2

szt.

80 szt. 80,000
RAZEM 80,000

2.3.
12

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

112 szt. 112,000
RAZEM 112,000

2.3.
13

KNR 5-08
0304-03

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych
bezśrubowo z podłączeniem przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w powłoce
polwinitowej (4 wyloty)

szt.

45 szt. 45,000
RAZEM 45,000

2.3.
14

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.3.
15

KNR 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodo-
wych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

22+2 szt. 24,000
RAZEM 24,000

2.3.
16

KNR 5-08
0307-03

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

16+2 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2.3.
17

KNR 5-08
0308-04

Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed-
nobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

szt.

7+2+1+4 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2.3.
18

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

29+2 szt. 31,000
RAZEM 31,000

2.3.
19

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem  podwójne w puszkach z podłączeniem

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

2.3.
20

KNR 5-08
0309-06

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

8+1+4 szt. 13,000
RAZEM 13,000

2.3.
21

KNR 5-08
0309-10

Montaż do gotowego podłoża ZESTAW GNIAZD PEL szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.3.
22

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem RJ 45

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.3.
23

KNR 5-08
0401-04

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby
kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
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2.3.

24
KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu przycisk P.POŻ szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
25

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

171 kpl. 171,000
RAZEM 171,000

2.3.
26

KNR 5-08
0820-01

Kompletowanie opraw świetlówkowych do 120 W szt.

171 szt. 171,000
RAZEM 171,000

2.3.
27

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - Oprawa A1  typu RIM LED
4000, MPRM IP 44 840 39W wersja n/t CRI>80 Żywotność LED (h) 50000
L70/B50 Przesłona  Micro PRM , PMMA,  odp. Mech  IK 04,  waga 3,1kg,
595x595x10

szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

2.3.
28

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - Oprawa A2  typu RIM LED
4000, MPRM IP 44 840 39W wersja n/t CRI>80, Żywotność LED (h) 50000
L70/B50 Przesłona PLX, opalizowana  PMMA,  odp. Mech  IK 04,  waga 3,1kg,
595x595x10

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

2.3.
29

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - K1 Oprawa typu X-WALL K9
LED 1300lm, IP 44, 840 9W,  CRI>80 Żywotność  LED 100000, L70/B10 Prze-
słona PLX, opalizowana  PMMA,  odp. Mech  IK 04,  waga  1kg 574x50x60

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.3.
30

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych -L1  Oprawa typu LED 1800lm,
IP54 840, 17W Żywotność 30000h, L70/B10, Przesłona PC, poliwęglan opali-
zowany, odp. Mech  IK 06, wym.  280x280x54

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.
31

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - L2  Oprawa typu LED 2400lm,
IP54 840, 23W Żywotność 30000h, L70/B10, Przesłona PC, poliwęglan opali-
zowany, odp. Mech  IK 06, wym.  280x280x54

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

2.3.
32

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - R1  Oprawa typu BASIC LED
2500lm, PLX  840, 19W Żywotność 80000h, L80/B10, Przesłona PC, poliwęg-
lan opalizowany, odp. Mech  IK 06, wym.  280x280x54

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.3.
33

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - R2  Oprawa typu BASIC LED
3000lm, PLX  840, 19W Żywotność 80000h, L80/B10, Przesłona PC, poliwęg-
lan opalizowany, odp. Mech  IK 06, wym.  280x280x54

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

2.3.
34

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - R3  Oprawa typu BASIC LED
4000lm, PLX  840, 28W Żywotność 80000h, L80/B10, Przesłona PC, poliwęg-
lan opalizowany, odp. Mech  IK 06, wym.  280x280x54

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
35

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - N1  Oprawa typu COMPACT
LED 4000lm FROZEN, IP 66  840, 25W Żywotność 70000h, L80/B10, Przesło-
na PC FROZEN, poliwęglan opalizowany, odp. Mech  IK 10, wym.
1220x72x60

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

2.3.
36

KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - N2  Oprawa typu COMPACT
LED 6000lm FROZEN, IP 66  840, 36W Żywotność 70000h, L80/B10, Przesło-
na PC FROZEN, poliwęglan opalizowany, odp. Mech  IK 10, wym.
1220x72x60

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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2.3.

37
KNR 5-08
0511-07

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych - N3  Oprawa typu COMPACT
LED 8000lm FROZEN, IP 66  840, 52W Żywotność 70000h, L80/B10, Przesło-
na PC FROZEN, poliwęglan opalizowany, odp. Mech  IK 10, wym.
1220x72x60

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.3.
38

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) -  X1  Oprawa typu X-LINE LED
4000lm PLX E  840, 27W zawieszana,  Żywotność 500h, L80/B10, Przesłona
PLX Opalizowana , poliwęglan opalizowany, odp. Mech  IK 04, waga
2,13kgwym.  1220x72x60

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.3.
39

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) -  Z1  Oprawa typu WALL ECO
LED UP or DOWN 2x RETROFIT 12W G9,  Przesłona PLX Opalizowana
PMMA ,  IK 04, waga 1,2kg, wym.  200x120x100

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.3.
40

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) -  Z2  Oprawa typu CEILING
ECO  LED  2x GU 10IP 54,  Przesłona PC,  Opalizowana ,  IK 04, wym.
200x120x100

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

2.3.
41

KNR 5-08
0502-09

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) - H1  Oprawa typu COMPACT
17000lmOP 120,  LED  840, 98W,  Żywotność 100000h, L70/B10, Przesłona
PC , poliwęglan opalizowany, odp. Mech  IK 04, waga 2,13kg,wym.  ?295x102

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.
42

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych AW 1 -
OPRAWA AWARYJNA LVNU 3WSE AT CNBOP 1h RU

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

2.3.
43

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych AW 2 -
OPRAWA AWARYJNA LVNR 3W SE AT CNBOP1h RU

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.3.
44

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych AW 3 -
OPRAWA AWARYJNA AXNO 3W IP 65 SE AT CNBOP 1h RU

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.3.
45

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych AW 4 -
OPRAWA AWARYJNA ETE  3W IP 65 SE AT CNBOP 1h RU

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

2.3.
46

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych EW1  -
OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT 1W IP 65 SE AT CNBOP

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.3.
47

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych EW2  -
OPRAWA EWAKUACYJNA DS 1W IP 65 SE AT CNBOP

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.
48

KNR 5-08
0504-05

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych
bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych AWZ  -
OPRAWA EWAKUACYJNA EXIT 3W IP 65 SE AT/TRCNBOP

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2.3.
49

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - CZUJ-
NIK RUCHU 180

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.3.
50

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - CZUJ-
NIK RUCHU 360

szt.

8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000

2.4 INSTALACJA ODGROMOWA I WYRÓWNAWCZA
2.4.

1
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.
dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

2.4.
2

KNR 5-08
0608-01

Układanie bednarki w kanałach lub tunelach luzem - bednarka do 120mm2 m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

2.4.
3

KNR 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w
gruncie kat. III

m

124 m 124,000
RAZEM 124,000

2.4.
4

KNR 5-10
0303-03

Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 140 mm w wykopie m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

2.4.
5

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2.4.
6

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na
dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

92 szt. 92,000
RAZEM 92,000

2.4.
7

KNR 5-08
0604-07

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu
stromym pokrytym blachą

m

92 m 92,000
RAZEM 92,000

2.4.
8

KNR 5-08
0607-04

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
betonie z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr.do 10mm

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

2.4.
9

KNR 5-08
0107-02

Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd- RURY WYSOKONAPIĘCIO-
WE

m

6*5 m 30,000
RAZEM 30,000

2.4.
10

KNR 5-08
0622-05

Montaż typowych iglic IO-3 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

2.4.
11

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

2.4.
12

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgro-
mowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.4.
13

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.4.
14

KNR 5-08
0602-05

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych na GSW m

34 m 34,000
RAZEM 34,000

2.4.
15

KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły LY 6 m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

2.4.
16

KNR 5-08
0206-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 LY 10 INST.
WYRÓWNAWCZA

m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

2.4.
17

KNR 5-08
0620-01

Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

2.4.
18

KNR 5-08
0620-03

Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do
100mm

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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2.4.

19
KNR 5-08
0303-19

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i
przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych przez przykręcenie ZESTAW
PA

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

2.4.
20

KNR 5-15
0401-02

Montaż przewodów uziemienia odprow.- bednarka dach kpl.

15*2 kpl. 30,000
RAZEM 30,000

2.4.
21

KNR 5-08
0617-01

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

2*15 szt. 30,000
RAZEM 30,000

2.4.
22

KNR 5-15
0401-02

Montaż szynywyrównującej potencjał  w puszce PA kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

2.5 POMIARY
2.5.

1
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

68 pomiar
.

68,000

RAZEM 68,000
2.5.

2
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

60+8 pomiar
.

68,000

RAZEM 68,000
2.5.

3
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
2.5.

4
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

6+56 pomiar
.

62,000

RAZEM 62,000
2.5.

5
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
2.5.

6
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

77 pomiar
.

77,000

RAZEM 77,000
2.5.

7
KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
2.5.

8
KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

5 pomiar
.

5,000

RAZEM 5,000
2.5.

9
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

2.5.
10

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego - każdy następny

pomiar

27 pomiar 27,000
RAZEM 27,000

2.5.
11

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc.

8 odc. 8,000
RAZEM 8,000

2.5.
12

KNNR-W 9
121-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
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2.5.

13
KNNR-W 9
121-03

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu

punkt

170 punkt 170,000
RAZEM 170,000

3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE,  OŚWIETLENIE TERENU
3.1 KNR-W 2-01

0702-02
Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

23+75+35+30+31+30+25+30+30+28+32+29 m 398,000
RAZEM 398,000

3.2 KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV OBW 2

m

41+30+30+29+30+30+29+27+27+28+28+28 m 357,000
RAZEM 357,000

3.3 KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV OBW 3

m

29+26+29+120+26+26+25+28+24+27+27+28 m 415,000
RAZEM 415,000

3.4 KNR-W 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV OBW 4

m

85+26+30+30+25+27+29+25+22+30+30+30+30+30+30+30+29+29+17+31+
31+29+29+29

m 733,000

RAZEM 733,000
3.5 KNR 5-10

0303-01
Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie m

6+1,5+1,5+8+28+16 m 61,000
RAZEM 61,000

3.6 KNR 5-10
0103-03

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniżej 110 kV w rowach kablowych- Kabel YKYżo 5x35 Oświetlenie terenu

m

398+357+415+733+60*4 m 2143,000
RAZEM 2143,000

3.7 KNR 5-10
0301-02

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6
m

m

(398+357+415+733)*2 m 3806,000
RAZEM 3806,000

3.8 KNR-W 2-01
0704-03

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. IV

m

398+357+415+733 m 1903,000
RAZEM 1903,000

3.9 kalkulacja
własna

Uszczelnienie przejść masą ognioodporną kpl.

4+2+2 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

3.10 KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

12+12+12+20 szt. 56,000
RAZEM 56,000

3.11 KNNR 5
1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

3.12 KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osło-
nowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.
przew.

56*6 kpl.
przew.

336,000

RAZEM 336,000
3.13 KNNR 5

1004-02
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- Oprawa Oprawa PA-
REO  ONE LED 6000lm,  740 IP 54 41W

szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

3.14 KNNR 5
1006-01

Tablica bezpiecznikowa wnękowa szt.

56 szt. 56,000
RAZEM 56,000

3.15 KNNR 5
0726-10

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

60*2 szt. 120,000
RAZEM 120,000
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