
RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ- INSTALACJA
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
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Tłumik akustyczny układu Wr1
Tłumik akustyczny układu Wr2

Wentylator kanałowy układu WW6
o parametrach: Vw= 20 m3/h,
Pel= 90W, 230V, masa 2,8 kg.

Wentylator kanałowy układu WW4
o parametrach: Vw= 20 m3/h,
Pel= 90W, 230V, masa 2,8 kg.

Wentylator kanałowy układu WW5
o parametrach: Vw= 275 m3/h,
Pel= 103W, 230V, masa 2,7 kg.

Wentylator kanałowy układu WW3
o parametrach: Vw= 20 m3/h,
Pel= 90W, 230V, masa 2,8 kg.

Wyprowadzić ponad dach budynku
i zakończyć dachową, prostokątną
wyrzutnią powietrza o wymiarach
400x250 mm.

Wyprowadzić ponad dach budynku
i zakończyć dachową, prostokątną
wyrzutnią powietrza o wymiarach
400x250 mm.

Tłumik akustyczny układu N2
Tłumik akustyczny układu N1
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